
exante expost

Operacion Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Oferta Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Inyeccion CF 24,479 0 0 0 0 4,402 Inyección 3,349.6 1,518.8 1,522.4 0.0 0.0 6,817.6

Inyeccion CNFFF 16,717 12,298 0 0 0 272 Retiro 0.0 601.8 527.1 1,779.5 11,711.9 0.0

Retiro CF 0 22,446 5,235 1,200 0 0

Retiro CNFFF 0 19,511 588 333 6,692 58

* CNFFF contiene las Ofertas de Flexibilidad

PRECIOS PROMEDIO EX‐ ANTE POR NODO DE ENLACE

INYECCIÓN Y RETIRO DE ENERGÍA POR PAÍS EN EL MER

 MÁXIMAS CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA 
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Precios menores de US$ 10.00/MWh

No se registraron 

Precios mayores de US$ 200/MWh
TOP ‐ TCP

No se registraron 

Elaborado con información de las Bases de Datos del EOR.

PRECIOS NODALES

EVENTOS Y RESTRICCIONES EN EL SER

FECHA  INICIO FECHA FINAL SUCESO

14/05/2018  

múltiples

14/05/2018  

múltiples

Línea de Interconexión   Los Brillantes ‐ Tapachula. Disparo protección ESIM005, se registró frecuencia mínima de 59.841 

Hz, y máxima de 60.242 Hz (15:17h ‐ 15:26h). Operó protección disparo transferido, se registró máxima de 60.118 Hz 

(15:42h ‐ 15:51h)

11‐may. 12‐may. 13‐may. 14‐may. 15‐may. 16‐may. 17‐may.

GT $58.53 $59.78 $60.60 $66.32 $69.65 $73.37 $66.18

SV $102.69 $100.12 $96.79 $101.63 $100.69 $104.67 $107.05

NI $116.93 $112.85 $112.72 $119.62 $119.82 $118.63 $118.92

CR $340.70 $112.57 $103.11 $388.03 $279.16 $279.16 $309.82

PA $105.64 $108.64 $108.24 $107.87 $108.24 $108.06 $108.20

COSTO MARGINAL DEL SISTEMA (US$)

may. ‐ 

18
11,12 22 0.92

may. ‐ 

18

11,12,13,14,15,16,

17
48 2

may. ‐ 

18
14,15,16,17 76 3.17

may. ‐ 

18
14,15,16 30 1.25

64 2.67

64 2.67

may. ‐ 

18

11,12,13,14,15,16,

17

Incremento a la maxima transferencia a 210 MW debido a incremento 

en la capacidad de importacion Norte ‐ Sur de Costa Rica según nota 

EOR‐GPO‐11‐05‐2018‐107

Incremento a la maxima transferencia a 210 MW debido a incremento 

en la capacidad de importacion Sur ‐ Norte de Costa Rica según nota 

EOR‐GPO‐11‐05‐2018‐107

Reducción máxima 

transferencia de Costa 

Rica (ICE)

Reducción a la maxima transferencia debido a mantenimiento L. T. 

230 KV Parrita ‐ Palmar.

Período 

(Horas/días)

Incremento a la importación Total de El Salvador debido a aumento de 

capacidad de reserva rodante.

Incremento a la maxima transferencia debido a incremento en el 

porteo e importacion Sur ‐ Norte de Nicaragua  por actualizacion 

semanal según nota EOR‐GPO‐11‐05‐2018‐108

Modificación a la 

importación y Porteo de 

El Salvador (ETESAL)

Modificación a la 

importación y Porteo de 

Nicaragua (ENATREL)

Modificaciones temporales de las Máximas Transferencias del 11 de mayo al 17 de mayo de 2018

Capacidad Modificada Fechas Causa

Límitación a la Importación NS y SN El Salvador. Mantenimiento 

Autotransformador 2 S/E 15 sep. Limitación a la importación SN  y Porteo 

NS, indisponibilidad de los siguientes elementos: Línea 115 kV: Ateos‐

Talnique, Línea 230 kV: 15Se‐Neja‐02 SIEPAC,  Línea 230 kV: 15Se‐Neja‐01.


