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RESOLUCION N° CRIE NP-02-2012
LA COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA

CONSIDERANDO

Que el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central en su articulo 19 modificado por el
articulo 7 del Segundo Protocolo, establece que “la CRIE es el ente regulador y normativo del
Mercado Eléctrico Regional, con personalidad juridica propia, capacidad de derecho piblico
internacional, independencia econémica, independencia funcional y especialidad técnica, que
realizara sus funciones con imparcialidad y transparencia”.

11

Que el articulo 12 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central establece: “Las
redes de transmision, tanto regionales como nacionales, seran de libre acceso a los agentes del
Mercado.” Y el articulo 3 del Segundo Protocolo al Tratado define a los agentes del mercado
estableciendo que: “Todos los agentes de los mercados mayoristas nacionales, reconocidos como
tales en las legislaciones nacionales y en la medida en que el ordenamiento constitucional de cada
Parte lo permita, seran agentes del mercado eléctrico regional y tendran los derechos y
obligaciones que se derivan de tal condicion”.

I11

Que el articulo 7 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, establece: “En el
Mercado se transara electricidad producida por cualquiera de los generadores de los sistemas
eléctricos que lo componen que estén habilitados como agentes.”

IV

Que el articulo 11 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, establece: “Se
considera transmision regional el flujo de energia que cruza las fronteras de los paises, permitiendo
las transacciones del Mercado a través de las redes actuales de alta tensién y las que se construyan
en el futuro.”

\'

Que el articulo 23 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, establece: “Las
facultades de la CRIE son, entre otras:

e) Regular los aspectos concernientes a la transmision y generacién regionales.

f) Resolver sobre las autorizaciones que establezca el Tratado, de conformidad con sus
reglamentos.”
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VI

Que el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER- establece en el Libro III, DE LA
TRANSMISION, Capitulo 4 Coordinacion del Libre Acceso, numeral 4.5 Procedimiento para el
Acceso a la RTR, incisos 4.5.2.3, que el solicitante que desee conectarse a la Red de Transmision
Regional -RTR- debera presentar a la CRIE la solicitud de conexion con toda la documentacion
requerida y de acuerdo con lo establecido en el Libro antes citado, se debera anexar una constancia
del cumplimiento de los requerimientos de conexiéon emitida por el organismo nacional que
establece la regulacion de cada pais, cuando sea necesario disponer de una autorizacion, permiso o
concesion correspondiente a las instalaciones que se pretende conectar a la RTR, presentar una
constancia de que se encuentra gestionando las mismas; la solicitud de Conexion debera ser
acompaifada de los estudios técnicos y ambientales, que demuestren el cumplimiento de las normas
ambientales, las normas técnicas de diseiio mencionadas en el Numeral 16.1 del citado Libro y los
Criterios de Calidad, Seguridad y Desempefio y lo establecido en la regulacién del pais donde tiene
lugar el acceso. Siendo el caso que la empresa POLARIS ENERGY NICARAGUA, S.A -PENSA-,
presenté mediante la nota PENSA_ Solicitud Conexion y anexos 05-12-2011, la solicitud de
conexion de la Planta Geotérmica San Jacinto Tizate con capacidad de 72 MW a la Red de
Transmisién Regional -RTR- para aprobacion de la Comision Regional de Interconexion Eléctrica -
CRIE-. La Central Generadora esta localizada en el municipio de Telica, Departamento de Ledn, con
las siguientes caracteristicas: el parque generador consta de 2 unidades de 38.5 MW cada una,
marca Fuji, que operan con dos turbinas de condensacién a vapor geotérmicas, haciendo un total de
capacidad instalada de 77 MW y una capacidad de generacién neta de 72 MW, a ser puestas en
servicio en dos fases de 36 MW netos cada una. La primera fase de la expansién de la planta San
Jacinto Tizate aparece modelada como una unidad de 36 MW de generacién neta conectada a la
barra SJT-U2. Por otra parte, en la barra SJT-U1 esta conectada una unidad equivalente de 10 MW,
la cual representa la planta existente y que de acuerdo a los planes actuales, seran retirados. La
segunda fase de la expansion de la planta San Jacinto Tizate, aparece modelada como una unidad de
36 MW de generacién neta conectada a la barra SJT-U3, con lo que la capacidad de generacién neta
total seria de 72 MW. La Planta San Jacinto Tizate (SJT-138) estd conectada en 138 kV a las
subestaciones Le6n | (LNI-138) y Malpaisillo (MLP-138) mediante lineas independientes de 20.5
km y 35.2 km, respectivamente, es decir, en ese momento la linea Leén I - Malpaisillo sera abierta e
interconectada con el proyecto mediante una linea de 11.5 km doble circuito.

VII

Que mediante el expediente de tramite No. CRIE-TA-05-2011 de fecha 8 de diciembre de 2011, se
dieron por recibidos los siguientes documentos, anexos a la solicitud de conexién presentada por
PENSA: a) Estudios Técnicos de acceso que comprenden evaluaciones del comportamiento
estacionario y transitorio del sistema, mediante el andlisis de flujos de carga para la red, estabilidad
del voltaje, cortocircuito y andlisis de estabilidad transitoria ante la aplicacién de diferentes
perturbaciones; b) la nota No. GERENCIA/CNDC/ #1352/2011 emitida por el Centro Nacional de
Despacho de Carga (CNDC) con fecha 20 de diciembre de 2011, donde aprueba los estudios de
impacto en la red que demuestran que las nuevas instalaciones no afectaran de manera adversa a
las instalaciones del Agente Transmisor; c) el Convenio de Conexion en Escritura Publica No. 21
firmado entre PENSA y la Empresa Nacional de Transmision Eléctrica (ENATREL), el 05 de mayo de
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2005, d) la Licencia de Generacién aprobada por el Ministerio de Energia y Minas aprobado el 04 de
diciembre 2008 en el Acuerdo No.72-DGERR-29-2008, e) nota PE/SMC/0908/12/11 emitida por
ENATREL con fecha 02 de diciembre de 2011 donde indica que PENSA ha cumplido con todos los
requisitos exigidos por la Normativa de Transporte de Nicaragua, f) el Estudio de Impacto
Ambiental y el Permiso Ambiental correspondiente a la Resolucion Administrativa No 30-2008 y la
No. 30-2008A de la Direccion General de Calidad Ambiental, del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales de Nicaragua.

VIII

Que el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER- establece en el ya citado Libro Ill, DE LA
TRANSMISION, punto 4.5, incisos 4.5.3.2 que el EOR, en consulta con el 0S/OM y el Agente
Transmisor propietario de las instalaciones a las cuales el solicitante requiere conectarse, debera
analizar la solicitud de conexidn y verificar que el diseiio y las especificaciones de las instalaciones
cumplan con las normas técnicas de disefio mencionados en el Numeral 16.1 y los Criterios de
Calidad, Seguridad y Desempeiio del Numeral 16.2. siguiendo con los tramites correspondientes, la
Comisién Regional de Interconexién Eléctrica corrié audiencia, el 08 de diciembre de 2011, al Ente
Operador Regional para dar cumplimiento con lo establecido en el RMER; el EOR dio respuesta
mediante nota EOR-DE-31-01-2012-070, remitiendo el “Informe de Revision de los Estudios
Técnicos Relativos a la solicitud de Conexién a la RTR por parte de la Empresa PENSA”; el cual
contiene: a) la evaluacion de la informacion de los estudios técnicos presentados por el solicitante,
elaborada por el EOR conforme el numeral 4.5.2.7 y 4.5.3.4 del Libro IlI del RMER, b) el analisis de
los estudios técnicos de acceso que comprenden evaluaciones del comportamiento estacionario y
transitorio del sistema, mediante el andlisis de flujos de carga para la red, estabilidad del voltaje,
cortocircuito y analisis de estabilidad transitoria ante la aplicacién de diferentes perturbaciones, c)
revision del diseiio técnico que avala el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en
numeral 16.1.2 del Libro 111 del RMER, d) comentarios generales a los estudios técnicos de Flujo de
Carga, Corto Circuito, Estabilidad Transitoria, Estabilidad del voltaje y analisis del Impacto de
Contingencias, e) comentarios especificos y recomendaciones. En la nota antes referida, el Director
Ejecutivo del EOR confirmé como conclusion del andlisis, que la revisiéon de los mismos fue
realizada en consulta con el Operador del Sistema y el Agente Transmisor de Nicaragua tal como lo
establece el numeral 4.5.3.2 del Libro Il del RMER y finalmente, el EOR recomienda a la CRIE
Aprobar la Solicitud de conexién a la RTR presentada por Polaris Energy Nicaragua, S.A. del
Proyecto Planta Geotérmica San Jacinto Tizate72 MW, a las subestaciones Le6n | (LNI-138) y
Malpaisillo (MLP-138) mediante lineas independientes de 20.5 km y 35.2 km, respectivamente; es
decir, que la linea Ledén 1 - Malpaisillo sera abierta e interconectada con el proyecto mediante una
linea de 11.5 km doble circuito 138 kV; sin embargo, previo a la puesta en servicio de la conexion de
la Central Generadora y los subsistemas de transformacion y transmision integrantes del proyecto,
la empresa PENSA debera cumplir con los requisitos indicados en el informe de revisién.

IX

Que se ha cumplido con el procedimiento de Conexién a la RTR, al que hace referencia el
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional; estableciendo el mismo, en el citado Libro I, DE LA
TRANSMISION, numeral 4.5, inciso 4.5.3.5 que la CRIE, en consulta con el Regulador Nacional que
corresponda, debera aceptar o hacer observaciones a la solicitud de conexién en un plazo maximo
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de quince dias habiles, contados a partir de la fecha de recepciéon del informe del EOR; siendo el
caso que CRIE dio audiencia al Instituto Nicaragiiense de Energia -INE-, por el plazo de diez dias
habiles a partir de la fecha de notificacion de la Resolucion CRIE TA-05-2011 del 21 de febrero del
2012, para que acepten o hagan las observaciones a la solicitud de conexion; el INE, en nombre del
Ente Regulador de Nicaragua, mediante la nota PCD-INE-010-02-2012 manifiesta su No Objecion, a
la aprobacién de la solicitud de conexidon presentada por POLARIS ENERGY NICARAGUA, S.A -
PENSA- de la Planta Geotérmica San Jacinto Tizate a la linea Ledn I - Malpaisillo 138 kV, del Sistema
Interconectado Nacional -SIN- y a la Red de Transmision Regional -RTR-. con la aclaracion que la
empresa debe cumplir con las observaciones y requerimientos del EOR, literal 11.3 Bases de Datos,
Modelos Empleados y Escenarios Utilizados, del informe de revision de los estudios y lo
contemplado en el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional ~-RMER- seccidn 4.5.4 Autorizacion
para la Puesta en Servicio de una Conexion,

X

Que el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER- establece en el referido Libro IlI, DE LA
TRANSMISION, numeral 4.5, inciso 4.5.3.6 que “Si no existen observaciones, la CRIE aprobara la
solicitud de conexién. ...". y dado que el Ente Operador Regional, en consulta con los 0S/OM y los
agentes Transmisores propietarios de las instalaciones a las que se conectara las instalaciones de la
Central generadora y las obras de transmisién asociadas, ha manifestado su No Objecidn, para la
conexién del Planta Geotérmica San Jacinto Tizate 72 MW, procede el pronunciamiento de
aprobaciéon a la solicitud de conexiéon a la Red de Transmision Regional presentada por la
Empresa POLARIS ENERGY NICARAGUA, S.A -PENSA-.

POR TANTO

Con base en lo considerado, y en uso de las facultades que le confiere el articulo 23 literales e) y f)
del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y habiéndose cumplido con el
procedimiento previsto para la toma de acuerdos y resoluciones por la Junta de Comisionados en
reuniones no presenciales:

RESUELVE:

Primero: Aprobar la Solicitud de Conexion presentada por la empresa POLARIS ENERGY
NICARAGUA, S.A. -PENSA-, para conectar a la Red de Transmision Regional -RTR-, las instalaciones
eléctricas de la Planta Geotérmica San Jacinto Tizate, que consiste en un parque generador con 2
unidades de 38.5 MW cada una, marca Fuji, que operan con dos turbinas de condensacién a vapor
geotérmicas, haciendo un total de capacidad instalada de 77 MW y una generacién neta de 72 MW,
a ser puestas en servicio en dos fases de 36 MW netos cada una y las obras de transmision
asociadas, conectadas a las subestaciones Ledn | (LNI-138) y Malpaisillo (MLP-138) mediante
lineas independientes de 20.5 km y 35.2 km, respectivamente; es decir, la linea Ledn 1 - Malpaisillo
serd abierta e interconectada con el proyecto mediante una linea de 11.5 km doble circuito 138 kV.

Segundo: Instruir a la empresa POLARIS ENERGY NICARAGUA, S.A. -PENSA-, que previo a la
puesta en servicio de la conexion, deberd cumplir con los requisitos indicados en el “Informe de
Revisién de los Estudios Técnicos Relativos a la Solicitud de Conexién a la RTR por Parte de la
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Empresa -PENSA-" literal 11.3 Bases de Datos, Modelos Empleados y Escenarios Utilizados,
referente a que la Solicitante debera presentar copia de la informacion técnica proporcionada por el
fabricante de las unidades y equipos a ser instalados, con los valores finales de ajuste y lo
contemplado en el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional ~-RMER- seccion 4.5.4 Autorizacién
para la Puesta en Servicio de una Conexion.

Tercero: Esta Resolucién entrara en vigor a partir de su notificacion.
NOTIFIQUESE a: POLARIS ENERGY NICARAGUA, S.A. -PENSA-, EPR, EOR, INE, CNDCy ENATREL.
PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB DE LA CRIE.

Aprobada por la Junta de Comisionados. Signada por el Secretario Ejecutivo de la Comision
Regional de Interconexién Eléctrica, para su publicacién y notificacién, por delegacidn.

Guatemala, 27 de marzo de 2012.

Comisién Regional de Interrrnayinn E;éclfi-:a
SECRETARIO EJECUTIVO
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